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Abstract 
It was needed to have an overall layout for the planning and construction of shield starting site. By 
taking Songhua River Shield Project, Beijiang Shield Project, Jiujiang Yangtze River Shield Project, 
Guangdong LNG Boluomiao Tunnel Project, Huangshi Shield Project, Nenjiang Shield Project and 
Nantanhai Shield Project for example, it summarizes the layout of construction site suitable for oil 
pipeline shield project and realizes the standardization of construction.  
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摘  要 

盾构始发场地规划建设需要整体布局。以松花江盾构工程、北江盾构工程、九江长江盾构工程、广东LNG
菠萝庙隧道工程、黄石盾构工程、嫩江盾构工程、南坦海盾构工程为例，总结出适用于石油管道盾构项

目施工场地平面布置,实现施工标准化。 
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1. 引言 

盾构相对石油管线施工来说，场地比较固定，需要长期在同一个地方进行连续生产，因此对场地的

要求较高。盾构复杂的施工工艺，要求在场地规划期间，即对整个场地进行详细布局，达到地面设备摆

放、房屋布局、管路及电缆走向合理。在此基础上，尽量保证施工方便、快捷，同类型或同时进行的操

作尽可能布置在同一位置；盾构场地一般使用在 3 年以内，因此需要尽可能减少对场建的短期投入[1]。 

2. 对设计者的要求 

场地建设具有全局性，它的合理与否直接关系到后期施工的生产效率，需要设计者对盾构施工工艺

有较强的掌握，对各设备、物资有准确的数量和尺寸，同时需要有整体布局的观念，并能根据合理的意

见随时修改设计方案。 

3. 应用实例 

3.1. 不同井位的场地布置 

3.1.1. 松花江盾构工程 
该工程竖井位于场地东北部，场地包括生产区、生活区和办公区，进场道路在南侧，门吊轨道与生活区垂

直布置，泥水处理系统远离生活区域，有效避免了噪音污染，出渣单独设置一条道路在院墙外面，详见图 1。 
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Figure 1. The site layout of Songhuajiang Project 
图 1. 松花江场地布置 

3.1.2. 北江盾构工程 
该工程竖井位于场地东南部，场地包括生活区、办公区和施工区，门吊轨道与生活区平行布置，进

场道路位于南侧，渣场单独设置一条通道，完全避免了渣土对生活区域的污染，详见图 2。 
 

 
Figure 2. The site layout of Beijiang Project 
图 2. 北江场地布置 
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3.2. 不同地形的场地布置 

盾构施工场地并非都是一片平原，有些在山区，有些在城郊，场地受到各种限制，下面以九江长江

盾构、广东 LNG 菠萝庙隧道工程、黄石盾构工程为例进行简单介绍。 

3.2.1. 九江长江盾构工程 
该工程处于丘陵地带，竖井区域为山坡与水塘交界处，采用二阶台面进行布置，办公区、生活区设

置在海拔 37 m 平台，施工区设置在 24 m 平台，有效节约了场地建设费用 153 万，详图见图 3。 
 

 
Figure 3. The layout of Jiujiang Project 
图 3. 九江场地布置 

3.2.2. 广东 LNG 菠萝庙隧道工程 
该工程场地占地面积小，不足 4000 m2，在场地布置上受限制，缩小了管片存放区域，泥水系统区域

采用开放式，积渣随时运输，减小占地面积。详见图 4。 
 

 
Figure 4. The site layout of Guangdong Project 
图 4. 广东场地布置 
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3.2.3. 黄石盾构工程 
该工程场地受村庄的限制，场地呈 L 型，场地布置时，把生产与办公区域分别放在两头，互不干扰，

同时泥水处理系统靠近进场道路，便于出渣。详见图 5。 
 

 
Figure 5. The site layout of Huangshi Project 
图 5. 黄石场地布置 

3.3. 不同纬度的场地布置 

3.3.1. 嫩江盾构工程 
在盾构场地建设上，不同纬度的场地建设也不相同的，下面以极寒地区的嫩江盾构工程以及热带季

风气候的南坦海盾构工程为例简单介绍： 
该工程位于黑龙江省境内，冬季最低气温可达到−38℃，受寒冷天气影响，在办公生活区、施工区都

做出了相应的调整。办公生活区板房厚度为 150 mm，板房单间面积为 18 m2，板房相对而建；生产区板

房厚度为 100 mm，场地内所有设备及物资均在相应的保温棚里，场地内裸露的泥浆管路、循环水管路均

采用电伴热带及聚氨酯保温材料保温。详见图 6。 
 

 
Figure 6. The site layout of Nenjiang Project 
图 6. 嫩江盾构场地布置 
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3.3.2. 南坦海盾构工程 
该工程位于广东省，年平均气温 20.3℃，由于全年无冰冻期，该工程设备、物资、管路无需安装保

温、保暖设施，泥水分离系统及渣场均处于露天环境，办公生活区板房厚度为 35~50 mm。详见图 7。 
 

 
Figure 7. The site layout of Nantanhai Project 
图 7. 南坦海盾构场地布置 

4. 场地排水布置 

施工场地一般约为 10,000 m2，在排水方面也有一定的要求。一般情况下，根据场地地形及周边的排

水设施情况，场地一般在 0.5%~1%的坡度处进行排水布置。以松花江盾构工程为例，该工程场地原貌最

大高差 1.2 m，高差相对较低，在场地排水方面，顺着原有高程的变化趋势，因势利导，进行周密合理地

调整，在场地内生活区与生产区之间、建筑物旁边及场地周围均设置排水沟排除积水，生产区设置沉淀

池，对污水进行多级沉淀后按当地规定方式进行统一排放。为保证生活污水的及时排放，在生活区室内

地下设置 2 个化粪池和 1 个沉淀池，及时有效地处理了生活污水。详见图 8。 
 

 
Figure 8. The drainage layout of Songhua River Project 
图 8. 松花江场地排水布置 
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5. 结语 

盾构始发场地布置方式多种多样，需要根据盾构施工特点，综合考虑现场施工条件、场地大小等情

况，正确合理地设计布置场地，为顺利施工创造条件。 
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