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Abstract 
This paper introduces a new kind of wireless temperature acquisition using temperature sensor 
DS18B20 temperature acquisition, STC89C52 MCU processing, LCD1602 liquid crystal display, and 
nRF24L01 wireless transceiver integrated module is composed of a novel temperature collection 
and wireless early warning system is introduced in this paper, the system uses STC89C52 MCU as 
control core, using temperature sensor DS18B20 temperature measurement value, nRF24L01 
achieve the temperature transmission. The system is divided into three measuring section, re-
spectively: transportation with constant temperature of 18 degrees - 22 degrees C, refrigerated 
transport 0 DEG C - 7 DEG C, refrigerated transport −18 DEG C - −22 degrees. Repeated segments 
inside, once the temperature exceeds the upper or lower limit, the receiver chip will activate 
alarm system. The system has high precision, accurate temperature measurement and alarm, 
which can be widely used in the transport of refrigerated trucks. 
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摘  要 

本文介绍了采用温度传感器DS18B20采集温度、STC89C52单片机处理、LCD1602液晶显示、及

NRF24L01无线收发一体模块组成的新型温度无线采集预警系统，该系统以STC89C52单片机为控制核心，

利用温度传感器 DS18B20测量温度值，NRF24L01实现温度的传输。本系统分三个测温段，分别为：恒

温运输18℃~22℃、冷藏运输0℃~7℃、冷冻运输−18℃~−22℃。在三个分段车厢内，一旦温度超过其

上限值或下限值，接收端单片机便启动报警系统。该系统精度高、测温准确、报警及时，可广泛应用于

冷藏车运输。 
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1. 引言 

随着当今科学技术的不断发展，无线预警技术已经涉及到各个方面，比如说农业生产、工业生产、

运输方面、人类生活、环境监控以及国家军事国防等等。在冷链物流方面，我国目前尚未形成完整的冷

冻冷藏链，从起始点到消费点的流动储存效率和效益无法得到很好的控制和整合，在技术应用和系统规

划上缺乏更加合理的解决方法。本文设计是通过温度数据采集，然后将采集到的数据运用无线通信进行

传输，经过单片机处理、数码管显示的预警系统。选择无线传输是因为不需铺设通讯线，可以节省资源

与空间。该系统测温准确，精度高、报警及时。无线温度采集预警系统可以随时监督冷链物流企业的配

送业务，保证冷链运输企业的业务规范管理，当出现问题时，可以让工作人员第一时间发现并解决，避

免冷链物品在运输途中质量受损，让冷链物流运输过程向可信、可控和可靠方向发展[1] [2]。 

2. 设计方案总体思路 

在方案设计前期，我们将设计分为硬件设计部分和软件设计部分，思路如下： 
在硬件部分中，我们根据系统各个部分的结构和功能，设计由 STC89C52 主控制器单片机、DS18B20

温度采集、NRF24L01 无线收发一体、数码管液晶显示器、蜂鸣器这五个模块组成的电路图；软件部分

我们采用 keil 软件进行 c 语言编程，如图 1 温度无线采集预警系统结构框图所示。 
为了提高设计方案的可实施性，设想在运输当中所会遇到的问题，排除偶然性的因素。我们设计出：

使用主控制器布置在冷藏车的车厢内，由温度传感器进行温度检测，进行一系列的数据采集，随时监控

车厢内被冷藏的产品的温度变化。当然在运输前，由驾驶员根据产品的需要设置冷藏车车厢内的温度范

围，一旦车厢内的温度变化已经超过所设置的温度范围，接收器就会立即感应并进行传输，从而蜂鸣器

就会响应以及显示器会显示出冷藏车车厢内的温度，通过无线的方式将这一信息传递给驾驶员，这样驾

驶员可以第一时间进行检查和解决，使产品在质量上得到了保护。 
经过小组讨论，我们设计的温度无线采集预警电路设计决定采用美国 DALLAS 半导体公司生产的温

度传感器 DS18B20 作为温度检测元件，其测温范围为−55℃~125℃，最高分辨率可达 0.0625℃，它可以

直接读出被测温度值，采用三线制与单片机相连，减少了外部的硬件电路，低成本且易使用，相对于其

他温度检测元件具有更好检测效果；发射与接收电路采用的是 Nordic 公司生产的 NRF24L01 作为发射与 
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Figure 1. The structure diagram of wireless temperature acquisition warning system 
图 1. 温度无线采集预警系统结构框图 
 

接收元件，传输距离可达 100 m，其具有自动重发功能、数据包识别及 CRC 校验功能，大大满足冷链物

流运输过程所需要的使用范围[3]。 

3. 无线温度预警系统模块分析 

3.1. 温度传感器 DS18B20 采集温度模块 

本设计采用 DS18B20 作为温度采集元件，完成温度信号采集作业。该芯片具有优点如下： 
① 体积小，多种封装形式。适用于各种介质工业管道和狭小空间，应用范围广泛，受环境因素约束

较小，且成本较低易于使用。 
② 独特的单线接口方式，以“一线总线”串行传送给 CPU，DS18B20 在与微处理器连接时仅需要

一条口线即可实现微处理器与 DS18B20 的双向通讯。同时可传送 CRC 校验码，具有极强的抗干扰纠错

能力。 
③ DS18B20 支持多点组网功能，多个DS18B20 可以并联在唯一的三线上，可以实现组太网多点测温。 

3.2. nRF24L01 无线收发一体模块 

该模块由挪威(Nordic)公司生产的 nRF24L01 及其外围电路组成的。nRF24L01 作为单片射频收发芯

片。具有价格低廉，占用空间小、功率低、环境适应性好、扩展性好和设备维护上更容易实现等优点正

在逐步越来越受到人们的青睐和使用。 

3.3. STC89C52 单片机处理模块 

STC89C52 单片机是一个集成在一块芯片上的完整计算机系统。它具有一个完整计算机所需要的大

部分部件：CPU、内存、内部和外部总线系统。是一种低功耗、高性能 CMOS8 位微控制器，具有 8K 可

编程 Flash 存储器[4]。 

4. 硬件系统总体方案 

无线温度采集报警系统硬件部分分为温度采集发送系统和接收系统两部分，两系统采用无线模块

NRF24L01 相互连接，传输数据，如图 2 系统硬件总体线路图。 

4.1. 温度采集发送系统 

温度采集线路图采用 STC89C52 单片机作为主控芯片，以三个 DS18B20 为温度传感器，NRF24L01 
无线模块传输温度信号。 
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工作过程:将三个 DS18B20 温度传感器放置在冷藏车的三个温度段车厢内，每个 DS18B20 传感器将

分别收集到的温度信号转化为电信号，送至单片机处理，单片机将温度信号处理后，传送给 NRF24L01
无线发射模块，随后，NRF24L01 无线发射模块将处理后的温度信息编码发送出去。 

 

 
(a) 



贺思婷 等 
 

 
113 

 
(b) 

Figure 2. (a) The global system hardware circuit diagram; (b) The global system hardware circuit diagram 
图 2. (a) 系统硬件总体线路图；(b) 系统硬件总体线路图 
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4.2. 接收系统 

接收系统也采用 STC89C52 单片机作为主控芯片，以 LCD1602 字符型液晶作为显示屏显示温度数字

NRF24L01 无线模块接收信号。 
工作过程：NRF24L01 无线模块接收到采集 NRF24L01 无线模块发送过来的温度信号后，将温度信

息传递给单片机处理，单片机处理信息温度，并通过 LCD1602 液晶屏将温度值显示出来，当三个温度中

的某一个温度低至下限以下或高至上限以上时，单片机将信号传递到报警电路，使得铃声报警[5]。 

5. 软件系统编程思路 

软件系统编程的整个流程涉及到 STC89C52 单片机内部驱动 EEPROM52、温度传感器 DS18B20、
LCD1602 液晶显示屏、nRF24L01 无线模块等部分的编程。 

本系统采用 C 语言进行编程，对于单片机来说，汇编语言、C 语言都可实现编程，编译器会根据写

的程序翻译成单片机的机器码，不存在哪个芯片专用 C 语言或汇编语言；只是汇编语言和 C 语言有各自

的优缺点。一般来说汇编语言所编写出来的程序更接近于机器码，小程序执行效率高。但是单片机种类

不同，所需要的汇编语言也相差很大：比如 51，pic，AVR，ARM；C 语言属于高级语言，具有可移植

性，能够结构化编程。使用标准 C 语言的程序，几乎可以不作改变移植到不同的微机平台上，对于嵌入

式等的微控制芯片，属于标准 C 语言的部分也很少需要修改，而且程序很容易读懂。C 语言编写程序结

构清晰，移植性好，容易维护和修改。符合软件设计的原则。为了便于程序的调试与维护，系统全部程

序采用模块化结构，由一个主程序和若干子程序组成。子程序主要包括 LED 显示子程序、键盘控制子

程序等，各子程序均能很快返回主程序，不会发生子程序时间过长等问题。子程序对相关事件的处理依

靠标志位和判断标志位来完成，主程序通过调用各个子程序来完成所有的温度控制器功能[6]。 
首先，对外围芯片进行分类，属同一功能或同一芯片的程序采用模块化的形式，用固定的几个函数

实现，一般不同芯片之间的函数功能尽量不重叠，也不要使用一个函数覆盖几个芯片，以便于后期的调

试，如果涉及到芯片之间通讯的，可以单独列出，使用专门的函数进行处理； 
其次，将单片机中需要完成的工作按轻重缓急进行分类，一般设置两个定时中断：其中一个定时时

间大致在 20 ms 左右，用来处理一些按钮防抖处理、时间日期计算、对输入处理后产生对应标志位、器

件刷新等一些实时性要求不是很高，但必须有时间要求的事物处理，另外设立一个定时中断大概在 1 ms
以下，主要用来实现时钟基准和做一些实时性要求很高的操作，一般需要将实时性要求较高的定时中断

设置为高优先级，否则不能实现正常运行。如果还有串行中断需要处理，则需要严格控制实时中断中的

代码长度，以免耽误串行中断的处理。另外如果使用软件实现串口及无线通讯软解码的场合，也要合理

分配各部分的代码长度[7]。 
最后，将普通的事件检测和处理以及响应放在主程序体中实现，该部分一般只需要几个并行的函数

就可以，主程序体可以以简单的几行代码实现。 
下文中，我们将软件系统分为发送部分和接收部分来分别介绍。 

5.1. 发送部分 

发送部分的一个循环的总体思路是：先初始化三个温度传感器 DS18B20，DS18B20 使用的关键在于

清楚总线的读写时序。由于 DS18B20 外接电路极为简单，所以电路连接没有问题；但在软件编程上，就

要求严格按照它的时序进行读写操作。具体操作如下：对 DS18B20 操作时，首先要将它复位。将 DQ 线

拉低 480 至 960 μs，再将数据线拉高 15 至 60 μs，然后，DS18B20 发出 60 至此 240 μs 的低电平作为应

答信号，这时主机才能对它进行其它操作。通过识别三个温度传感器 DS18B20 从中读出温度(DS18B20
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采用默认的 12 位精度)，将得到的温度值的反码转化成十进制，取温度数组的高两位(即整数部分)写入发

送数据数组，然后初始化无线模块 nRF24L01，将温度数据发送至主机[7]。 

5.2. 接收部分 

接收部分的总体思路是：首先初始化无线模块 nRF24L01，然后进入大循环判断状态寄存器是否有接收

中断。如果有就从 FIFO_buffer 读入二进制数据，然后将数据转换成十进制在 LCD1602 数码管上显示出来。 

5.3. 软件抗干扰措施 

本系统中，在软件方面的抗干扰措施主要从以下两个方面来考虑： 
按键是一个机械开关，当键按下时，开关闭合；当键松开时，开关断开。其特点之一就是它的抖动

性，这是由按键的机械特性所决定的，抖动的时间一般约为 10 ms~20 ms 对于按键消抖的具体措施目前

有两种：一是用硬件电路来实现，即用 Rc 滤波电路滤除抖动；另一种是用软件延时的方法来解决，利用

软件的延时避开按键的按下与抬起时都有的抖动期，从而避免检测到干扰信号，本文采用的就是软件延

时消抖的方法，时程序还作为通用功能模块被其他模块调用。 

6. 系统预期成果和特色 

6.1. 系统预期成果 

在完成上述全部软件调试步骤后，本系统成功运行，LCD1602 显示屏上成功显示三个温度传感器所

处的环境温度，并能实时监测温度变化，当温度达到上限值或下限值时，声光报警模块亮灯并发出声音。 

6.2. 系统特色 

基于 nRF24L01 的无线温度采集预警系统，无论是在系统性能，还是在系统成本上，相对于传统技

术，都具有很强的吸引力，无线数据采集系统将在各个领域的数据采集系统发挥积极的作用。传统的温

度采集系统所采用的温度是通过 RS485、CAN 总线通信方式传输至上位机，但这种方式维护较困难，不

利于工业现场生产，因此可采用工业级内置硬件链路层协议的低成本单芯片 nRF24L01 型无线温度采集

系统可以实现系统间的无线通信，完成无限信号的传递、接受以及预警功能。 

7. 设计总结 

本系统是基于 NRF24L01 的无线温度采集报警系统的设计。本设计为了实现无线温度采集报警系统，

主要分为温度采集发送系统和接收系统两个部分。本设计具有结构简单、精度高和稳定性好等优点，具

有广阔的市场前景。 
通过对各部分原理的学习，和实践的不断探索，设计人员需要熟练掌握了 protel99SE 的使用，采用

数据库管理模式，进行电路原理图的设计；对 C 语言的编写进行了分析，并使用 KEIL 软件编写了本设

计系统的代码部分，使得各硬件之间进行很好的协同工作。以往的温度控制系统往往采用的是有线连接，

有线连接会受到空间的局限，有些冷链车辆并不具备有线连接的条件，而无线连接不受空间的限制，可

以实现较远距离的传输。在本设计中，实现了实时监控温度数据变化，在一定程度上推动了冷链运输在

温度的控制和预警方面的提升，进而推动了所运输产品的质量和客户满意度等等。为冷链运输向着平台

化、可视化、移动化、自动化、信息化、安全化与标准化发展的道路上又进了一步。 
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