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摘  要 

新能源接入规模增大和直流输电馈入比例的增加使得电力系统的动态无功储备不足，电压调节能力急剧

下降，同步电机对(Motor-Generator Pair, MGP)并网技术能够有效提高新能源机组对电网电压的支撑能

力，增大系统的无功调节能力。本文围绕MGP并网技术，首先阐述了新能源采用MGP并网的基本原理，

分析了在电网暂态电压过程中MGP的无功响应和电压隔离特性，并与同步调相机进行对比，最后提出和

分析了提升MGP对新能源电网电压支撑能力的方法。 
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Abstract 
The increase in the scale of renewable energy and the proportion of DC transmission feeds have 
made the dynamic reactive power reserve of the power system insufficient, and the voltage regu-
lation capability also has dropped sharply. The MGP (Motor-Generator Pair) system can improve 
the voltage support ability of renewable energy units, and the regulation ability of reactive power 
can be also enhanced. Based on the MGP, firstly the grid integration of renewable energy via MGP 
is demonstrated in the paper, and then the reactive power response and voltage isolation charac-
teristics during transient grid voltage is discussed, then MGP is compared with synchronous con-
denser. And finally the method of improving the voltage support of power grid for MGP is pro-
posed and analyzed. 
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1. 新能源发展及电压调节控制技术概述 

随着新能源发电技术革新的不断涌现，新能源产品成本持续降低，高渗透率新能源发电并网将成为

电网低碳化发展的重要趋势。当前新能源发电主要通过电力电子变换器并网，高电力电子化将使电力系

统的动态特性发生深刻变化。大规模依靠电力电子换流器并入电网的新能源其自身电压耐受能力和无功

调节功能有限，仅靠常规电源应对电网的暂态电压问题越来越困难，电网的电压稳定问题突出[1]。 
常规的新能源发电机组如光伏和风机，其并网换流器虽然具备一定的无功调节裕度，但是受限于容

量而不得损失一定的新能源出力，更关键的是电力电子换流器受限于功率器件固有的耐压和耐流能力限

制，因此其过载能力远低于传统机组，无法为电网提供可靠的电压及无功支撑。针对并网换流器电压调

节能力的改善问题，国内外学者进行了广泛的研究。针对电网的暂态电压问题，主要有两种改进措施，

一种是通过附加硬件补偿装置，如静止同步补偿器，动态电压恢复器以及超级电容等无功补偿装置，

Crowbar 保护电路等辅助电路。另一种是控制策略的改进，对于风机可以采用串联网侧变换器，变阻尼

和虚拟阻抗等技术[2]。对于光伏，可以采用动态改变直流侧电压参考值的方法，减小直流侧电压波动[3]。
附加硬件设备的方式增加机组的体积和改造成本，控制策略的改进虽然能利用并网换流器的一部分无功

调节能力，但是这种依靠新能源自身的调控和改造难以满足更高比例新能源电网的电压稳定需求。 
与电力电子变换器相比，传统的同步发电机在应对系统的电压波动以及进行无功–电压调节时具有

较大的优势，现有大多数基于电力电子控制的新能源并网控制技术也都希望变换器能够具备同步机的一

些优良属性。虽然取得了一定的成效，但不能发挥更好的效果的原因仍然归结到电力电子设备本身。未

来随着新能源并网比例的进一步提升，如何使新能源并网装置真正具有同步发电机的友好属性，提升新

能源的电压波动抗扰能力与故障穿越能力具有重要意义。基于同步电机对(Motor-Generator Pair, MGP)的
并网技术[4] [5] [6]则可以使得新能源机组具有部分传统机组的优良属性，增强新能源机组自身的电压支

撑和无功调节能力，在原理上具有类似调相机的无功响应过程，因此可以有效提高系统的电压稳定性，
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而对新能源采用 MGP 并网的无功–电压特性需要进一步对比分析和研究。 

2. MGP 的基本原理和运行特性 

2.1. MGP 的基本原理 

作为一种全新的新能源并网方式，MGP 系统包括两台同步电机，两台电机共用同一个机械转子，并

分别处于电动和发电运行状态。新能源采用 MGP 并网的结构如图 1 所示。新能源电力经电力电子换流器

转换后驱动同步电动机运行，同步电动机同轴拖动同步发电机，发电机将旋转的机械能转化为电能输送

至电网。 
 

 
Figure 1. The structure diagram of grid-connected renewable energy 
via MGP 
图 1. 新能源采用 MGP 并网结构示意图 

2.2. MGP 的运行特性 

采用这种并网方式，给新能源带来诸多好处，例如同步电机为电网提供了真实的惯性响应，而且两

电机的转动惯量和阻尼呈现出叠加效应，进一步增强了新能源的频率稳定性。 
电动机和发电机具有相对独立的励磁系统，电动机侧的无功可以补偿新能源电场的无功，发电机侧

的无功主要是为电网提供静态和动态无功支撑。励磁和阻尼绕组磁通不能突变这一特性使得 MGP 成为电

压源型并网装置，且高于电力电子换流器的电压和电流耐受能力也有利于电网的电压稳定。 
在电网频率波动情况下，MGP 凭借其电磁–机械耦合特性，可瞬间向电网提供惯性支撑，有效抑制

电网频率的变化速率，提升新能源并网的惯性水平。在电网电压跌落情况下，MGP 中的发电机可瞬间发

出/吸收 1.5 倍额定容量的无功功率，为电网电压恢复稳定提供有力支撑。 

3. MGP 的无功–电压特性分析 

分别从 MGP 的无功响应特性、电压隔离特性以及与调相机的对比分析 MGP 参与电网电压稳定的机

理。 

3.1. MGP 的无功响应特性 

当电网电压波动时，由于励磁绕组、阻尼绕组会阻碍磁通的变化，首先 MGP 系统中同步发电机定子

侧会感应出较大的定子电流。当同步发电机端电压突变了 ΔU 时，其无功电流响应可表示为： 
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式中， dX ′′、 dX ′ 、Xd 分别为直轴次暂态电抗、暂态电抗和同步电抗； dT ′′、 dT ′分别为直轴次暂态、暂态

短路时间常数；Ta为定子绕组暂态时间常数；ω为角速度；δ0为短路前发电机的功角。 
由上式可知，电网电压降低时，MGP 的发电机定子电流会瞬间感应出一个较大的无功分量，该分量

与电压变化和暂态电抗参数关系密切。其中次暂态过程会激发出 2~3 倍的定子电流，通常在 2.5 s 后衰减

到 10%。另外由于同步电机的惯性时间常数达到秒级，此时发电机侧的电压变化会被机械系统隔离，对

电动机侧基本没有影响。因此，发生电压故障时，MGP 能够提供足够的无功功率输出，并且有效隔离新

能源发电场和电网侧的故障，MGP 可以有效提高新能源机组的故障穿越能力。 

3.2. MGP 与调相机的对比分析 

调相机作为电网中专用的无功补偿设备，近年来在电网也得到了一定的应用。MGP 中发电机与调相

机的定子电流响应机理是类似的，不同之处在于，电网电压变化时，调相机增加的都是无功电流，MGP
由于稳态运行时带负载，因此功角更大，定子电流的有功和无功分量同时存在，且不能忽略。因此对比

调相机，MGP 的无功电流响应能力类似但稍弱于调相机，考虑到调相机主要用作提供动态无功支撑，而

发电机具有一定的过载能力，因此 MGP 的暂态时的无功支撑能力也是可以保证的。另外，在电机参数上，

经过改进的新一代调相机具有更小的暂态电抗，因此其无功支撑能力更强。 
但是需要注意的是，调相机固然具有对电压更强的支撑效果，但是 MGP 作为一种并网方式，不仅仅

是支撑电压稳定，传输新能源功率和电压隔离作用都是其应用的特点所在，是针对新能源电网稳定的一

种较为全面的解决方案。而调相机的一些功能改进同样可以应用于 MGP 的电压稳定功能中。 

4. MGP 提升电网电压稳定性的方法 

由 2、3 节的分析可知，MGP 具有和调相机相似的无功响应能力，因此可以借鉴传统同步电机和调

相机理论提升 MGP 对电网电压稳定的积极作用。 
1) 从电机参数方面考虑，由于公式(1)可知，MGP 发电机瞬时提供的无功电流与暂态电抗的倒数成

正比，因此通过电机制造工艺的改进适当降低暂态电抗可以增强 MGP 的无功响应。同时提高定子、转子

绕组的过载能力和绝缘水平可以增加 MGP 峰值无功电流的输出时间。 
2) 从励磁控制方面考虑，除了自发响应外，附加励磁控制可以提高励磁电流的响应速度，充分利用

MGP 自身的无功支撑能力。提出如图 2 所示的有功–电压协调控制方法。由无功和电压环得到发电机励

磁电压信号，其中无功环较电压环响应更慢，引入电压控制可以有利于维持电网电压，同时无功调节发

挥作用用于调节机端电压，无功参考指令可以来自于上层的励磁控制器。无功环和电压环可以单独作用，

当侧重于维持机端电压时投入电压环即可，当需要维持系统电压稳定时采用无功外环电压内环的方式可

以取得更好的支撑效果。 
 

 
Figure 2. The advanced Q-Vcontrol of MGP 
图 2. MGP 改进的的无功–电压控制 
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5. 结束语 

随着新能源并网规模的持续增加，新能源机组的电压调节能力弱，无功储备不足，电网的电压稳定

问题日益突出，新能源采用 MGP 并网可以有效提高新能源机组的无功和电压支撑能力。对比发现，MGP
具有和调相机类似的响应特性，不仅可以在电网电压波动瞬间为电网提供自发的无功响应，而且由于其

自身的机械隔离作用，可以有效地隔离新能源和电网侧的故障，保证了新能源机组在扰动发生时不脱网，

提高了新能源机组的电压穿越能力。并且通过适当改进 MGP 系统参数和励磁控制环节，可以增强 MGP
对新能源电网的电压支撑能力。合理地配置 MGP 是解决未来高比例新能源电网电压稳定问题的有效方案。 
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