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Abstract 
In the traditional dispatching strategy of CHPS, the peak shaving capacity of the system is insuffi-
cient, which results in high incidence of wind power curtailment. In view of this, an optimal dis-
patching strategy for CHPS considering DR is proposed in the paper. The DR is integrated into the 
traditional generation dispatching plan, and the day-ahead economic dispatching model is estab-
lished. The dispatching model takes into account the TOU electricity price and the TOU heat price 
at the same time. The paper takes the minimum system coal consumption as the objective function. 
The constraints include the system operation constraints, unit operation constraints, heat storage 
constraints of the heat network and DR constraints. The dispatching strategy proposed in the pa-
per is implemented in practical case of the CHPS and compared with the traditional dispatching 
strategy. Simulation result shows that the optimal dispatching strategy of the CHPS considering DR 
can improve the system economy and decrease the wind power curtailment. 
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摘  要 

传统热电联合调度中，系统在负荷高峰时调峰能力不足，导致弃风现象高发。鉴于此，本文提出一种计

及需求响应的热电联合系统优化调度策略，将需求响应融入传统发电日前调度计划，建立了同时考虑分

时电价参与电力平衡和分时热价参与热力平衡的日前经济调度模型。以系统煤耗量最小为目标函数，考

虑系统运行约束，机组运行约束，热网储热约束和需求响应约束进行日前调度。最后将本文提出的调度

策略应用于热电联合系统实际算例，并与传统调度策略进行对比，算例分析结果表明，基于需求响应的

热电联合系统优化调度策略可以提高系统经济性和消纳风电能力。 
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1. 引言 

近年来，热电联产系统(Combined Heat and Power System, CHPS)和风电大量并网成为研究热点，同时

它们也是综合能源系统的重要组成部分[1] [2]。在我国的“三北”地区，冬季 60%以上的城市采暖和工业

用热来源于热电联产机组。与此同时，我国新能源风电近年来得到了飞速的发展，2016 年新增装机容量

2337 万千瓦，其中“三北”地区到 2020 年规划装机容量达 1.53 亿千瓦，将占全国装机容量的 80% [3] [4] 
[5]。然而，我国风电装机容量虽大，却存在着弃风严重、利用率低的问题。尤其是在北方地区供暖季，

由于热电机组“以热定电”的运行原则[6]，导致系统调峰能力下降，挤占风电上网空间，从而使得弃风

问题更加突出[7]。而北方地区又是风电资源的集中区域，由于外送能力有限，就地消纳能力不足，所以

造成了采暖期风电弃风量的上升。文献[8]指出，近年来吉林省风电弃风率达到 23%，其中采暖期的弃风

电量占总弃风电量的 80%。 
为解决热电联合系统的弃风难题，国内外做了大量研究。文献[9] [10] [11]提出在热电联产机组及供

热系统处加装储热装置，通过对储热环节的控制来解耦电–热刚性耦合关系，提高风电消纳水平，但是

储热装置有一定的热损耗，且建设周期较长，回收成本较慢。文献[12] [13] [14]提出在热电厂采用电锅炉、

热泵等电制热措施可以在提高电负荷的同时削减热负荷，从而解耦“以热定电”约束来解决消纳难题。

文献[15] [16]提出在负荷侧采取分时电价进行削峰填谷，构建了风、火联合运行的优化模型来促进风电消

纳，但是此类方法没有考虑采暖期热电联合系统调峰能力下降的问题，对于热电联合系统采暖期风电的

消纳问题依旧未能解决。 
本文提出将电负荷需求响应(Demand Response, DR)和热负荷需求响应纳入热电联合系统的风电消纳

模型中，以节能调度为导向，系统煤耗量最小为目标，构建了同时考虑分时电价(Time-of-Use Electricity 
Price)参与电力平衡和分时热价(Time-of-Use Heat Price)参与热力平衡的日前经济调度策略。模型采用

YALMIP 优化工具箱进行求解，算例分析结果表明：基于需求响应的热电联合系统优化调度策略可以提
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高系统经济性和风电消纳能力。 

2. 需求响应模型 

2.1. 基于价格弹性的电价响应模型 

用户的电力消费行为受多种因素影响，其中价格是最直接和关键的因素。本文应用文献[16] [17]提出

的需求价格弹性理论分析用户对电价的响应，电力需求价格弹性是指电价的相对变动引起的电能需求量

的相对变动，即在一定时间段内，电量变化的百分率与相应的价格变化的百分率之比。由经济学原理知，

典型的需求曲线如图 1 所示，p 表示电价，q 表示电量。 
由于该曲线的确定很困难，所以在经济学中通常将其线性化处理。于是定义了公式(1)所示的电力需

求价格弹性系数： 

= q q
p p

ε
∆
∆

                                        (1) 

式中： p∆ 为电价增量； q∆ 为电量增量。 
一般来说，用户对于电价的响应主要有两种形式，即单一时段响应和多时段响应。单一时段响应指

的是用户在某一时段的用电量只与当前时段的电价有关。例如居民的照明用电，当电价较高时，用户只

能简单的将减少开灯作为反应，这种单一时段响应一般发生在用电量较少且非必需用电的情况。多时段

响应指的是用户不再是简单地降低自身的用电量，而是将自身的用电需求从高电价时段转移到低电价时

段，所以用户的用电行为不仅受当前时段电价有关，而且受到其他时段电价的影响。比如一个企业的生

产不能因为电价的升高而停止，而是将生产时间转移到电价较低的时段进行，在保证生产同量产品的同

时，花费的电费较少。 
在实际情况中，多数用户在某一时刻的用电量不仅与该时段电价有关，还受到其他时段电价的影响。

因此本文应用了自弹性系数和交叉弹性系数的概念。自弹性系数 iiρ 用以衡量当前单时段电价变化对用电

需求的影响，即用户响应与该时段电价的关系[17]，如公式(2)所示： 

=
i i
e e

ii i i
e e

Q Q
p p

ρ
∆
∆

                                     (2) 

式中： i
eQ∆ 为实行峰谷分时电价前后 i 时段用户电负荷需求的变化值； i

eQ 为未实施分时电价时 i 时段各用

户的电负荷需求； i
ep∆ 为实行峰谷分时电价前后 i 时段的电价变化值； i

ep 为未实施分时电价时 i 时段的原

始电价。 
 

 
Figure 1. Typical demand curve 
图 1. 典型的需求曲线 
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交叉弹性系数 ijρ 用以衡量多时段电价变化对多时段电负荷需求的影响。即某时段电负荷响应不仅与

当前时段电价有关，还受其他时段电价影响[18]，如公式(3)所示： 

=
i i
e e

ij j j
e e

Q Q
p p

ρ
∆
∆

                                      (3) 

式中： j
ep∆ 为实行峰谷分时电价前后 j 时段的电价变化值； j

ep 为未实施分时电价时 j 时段的原始电价。 
在实施分时电价后，用户会根据当前电价以及未来电价改变自身的用电行为，用户会将非必需用电

行为调整到电价较低的时刻进行，从而减少了高电价时刻的负荷量，增加低电价时刻的负荷量。对于每

个时刻用户通过改变自身用电行为而减少或者增加的负荷即为用户的电负荷响应。电负荷响应如公式(4)
所示： 

( ) ( )
0 0

0
L, , L, , 0 0

,
, ,

t t g g
t t e e e e

r e r e t g
t g Te e
t g

p p p pP P E t t E t g
p p∈

≠

 
− − ∆ = ⋅ + ⋅ 

  
∑                    (4) 

式中： L, ,
t

r eP∆ 为实施分时电价后各用户在 t 时段的电负荷响应； 0
L, ,
t

r eP 为未实施分时电价时各用户在 t 时段

的电负荷需求； E 是由不同时段电价自弹性系数和交叉弹性系数组成的弹性系数矩阵； 0t
ep 和 t

ep 分别为

实施分时电价前后 t 时段的电价； 0g
ep 和 g

ep 分别为实施分时电价前后 g 时段的电价；T 为调度时段数。 
本文所研究的是需求响应对风电消纳率的影响，即弃风率的降低是实施分时电价后用户响应的结果，

而非增加电负荷造成的风电消纳率的提高，因此需要保证在一个调度周期内系统总电负荷保持不变，即

满足公式(5)： 

L, , 0t
r e

t T
r R

P
∈
∈

∆ =∑                                        (5) 

式中： R 为电负荷用户总数。 
出于用户响应能力和防止电负荷峰谷倒置两方面的考虑，用户在每个调度时段的电负荷响应量应该

保持在一定的范围内，即满足公式(6)。文献[19]指出，总量约占峰荷 10%~15%的响应负荷即可发挥需求

响应的绝大部分效用，本文取响应负荷为峰荷的 10%。 
max max

L, , L, , L, ,
t

r e r e r eP P P−∆ ≤ ∆ ≤ ∆                                   (6) 

式中： max
L, ,r eP∆ 为各用户的电负荷响应上限。 

在实行分时电价后，每一时段的电价均应高于系统平均单位电能成本，即满足公式(7)： 
t
e ep p≥                                           (7) 

式中： ep 为系统平均单位电能成本。 

2.2. 基于需求响应的热价响应模型 

受分时电价对各电负荷用户用电行为影响的启发，本文应用需求价格弹性理论建立了分时热价模型，

热力需求价格弹性反映了热量消费需求对热价变动的敏感程度，可分为自弹性和交叉弹性。与电力需求

价格弹性类似，自弹性系数 iiµ 用以衡量当前单时段热价变化对用热需求的影响，即用户响应与该时段热

价的关系，如公式(8)所示。 
i i
h h

ii i i
h h

Q Q
p p

µ
∆

=
∆

                                        (8) 

https://doi.org/10.12677/sg.2018.85043


陈雨果 等 
 

 

DOI: 10.12677/sg.2018.85043 393 智能电网 
 

式中： i
hQ∆ 为实行峰谷分时热价前后的 i 时段用户热负荷需求的变化值； i

hQ 为未实施分时热价时 i 时段各

用户的热负荷需求； i
hp∆ 为实施分时热价前后 i 时段的热价变化值； i

hp 为未实施分时热价时 i 时段的原始

热价。 
交叉弹性系数 ijµ 用以衡量多时段热价变化对多时段热负荷需求的影响，即当前时段热负荷响应与其

他时段热价的关系，如公式(9)所示。 
i i
h h

ij j j
h h

Q Q
p p

µ
∆

=
∆

                                     (9) 

式中： j
hp∆ 为实行分时热价前后 j 时段的热价变化值； j

hp 为未实施分时热价时 j 时段的原始热价。 
通过提高热负荷高峰时段的热价，降低低谷时段的热价来改变热负荷用户的用热行为。实施分时热

价后，用户的热负荷响应如公式(10)所示： 

( ) ( )
0 0

0
L, , L, , 0 0

,
, ,

t t g g
t t h h h h

v h v h t g
t g Th h
t g

p p p pP P H t t H t g
p p∈

≠

 
− − ∆ = ⋅ + ⋅ 

  
∑                 (10) 

式中： L, ,
t

v hP∆ 为各用户在 t 时段的热负荷响应； 0
L, ,
t

v hP 为未实施分时热价时各用户的热负荷需求； H 是由

不同时段热力需求自弹性系数和交叉弹性系数构成的弹性系数矩阵； 0t
hp 和 t

hp 分别为实施分时热价前后 t
时段的热价； 0g

hp 和 g
hp 分别为实施分时热价前后 g 时段的热价。 

同实施分时电价相同，在一个调度周期内，实施分时热价前后的热负荷总量应该保持不变，如公式

(11)所示： 

L, , 0t
v h

t T
v V

P
∈
∈

∆ =∑                                    (11) 

式中：V 为热负荷用户总数。 
每一调度时段用户的热负荷响应量应该保持在一定的范围内，如公式(12)所示。公式(12)除考虑了用

户的热负荷响应能力和防止热负荷峰谷倒置之外，还保证了热负荷用户在每一时段的热负荷需求均基本

得到满足。本文取最大响应热负荷为峰荷的 8%。 
max max

L, , L, , L, ,
t

v h v h v hP P P−∆ ≤ ∆ ≤ ∆                              (12) 

式中： max
L, ,v hP∆ 为各用户的热负荷响应上限。 

3. 计及需求响应的热电联合系统优化调度模型 

3.1. 需求响应参与热电联合系统风电消纳的调度框架 

需求响应可以灵活地响应系统运行要求，是目前消纳风电的一条有效途径。本节将介绍电、热需求

响应参与热电联合系统风电消纳的调度框架，进而与后续调度模型结合，将需求侧资源与风电协调配合，

统一优化发用电侧资源，提升风电的消纳能力。调度框架如图 2 所示，其中电网调度为本文的主要研究

内容，即电网调度根据各参与方的上报信息，主要包括：火电机组(运行约束)、热电联产机组(运行约束)、
风电场(风电预测信息)、电负荷用户(电负荷需求)、热负荷用户(热负荷需求)，并根据特定优化调度目标

进行统一协调优化，分别向各方传达调度指令。 

3.2. 计及需求响应的热电联合系统优化调度模型 

本节在前述分析的基础上，考虑风电接入的影响，将电、热负荷需求响应融入传统热电联合系统经 
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Figure 2. The dispatching framework of CHPS considering DR 
图 2. 需求响应参与热电联合系统风电消纳的调度框架 

 
济调度模型构建日前经济调度模型，其中分时电价和分时热价的制定参照欧洲分时电价运营规则，即采

用固定时段划分，变动电价的形式。次日电价和次日热价会根据各方的上报信息于一个调度日之前制定

并通知用户，方便用户根据电价和热价响调整次日的用电和用热行为。 

3.2.1. 目标函数 
为保证系统更好的经济性，目标函数为系统煤耗量最小，系统总煤耗量等于热电联产机组和传统火

电机组的煤耗之和，如公式(13)所示。 

CHP, CON,
1 1 1

min
T N M

t t
i j

t i j
F F F T

= = =

 
= + ∆ 

 
∑ ∑ ∑                            (13) 

式中：F 为总煤耗量(t)； T∆ 为调度时段的时间间隔(h)；N 为热电联产机组数量；M 为纯凝火电机组数

量； CHP,
t

iF 为第 i 台热电联产机组在 t 时段的煤耗量(t/h)； CON,
t

jF 为第 j 台纯凝火电机组在 t 时段的煤耗量

(t/h)。 
抽凝式热电联产机组运行煤耗量可表示为： 

( ) ( ) ( ) ( )2 2

CHP, CHP, , CHP, , CHP, , CHP, , CHP, , CHP, ,
t t t t t t t

i i i e i i e i i i h i i h i i e i hF P P P P P Pα β γ θ δ ξ= + + + + +           (14) 

式中： iα 、 iβ 、 iγ 、 iθ 、 iδ 、 iξ 为热电联产机组 i 的运行成本系数； CHP, ,
t

i eP 为热电联产机组 i 在 t 时段的

电出力(MW)； CHP, ,
t

i hP 为热电联产机组 i 在 t 时段的热出力(MW)。 
传统纯凝式火电机组运行煤耗量： 

( ) ( )2

CON, CON, , CON, ,
t t t

j j j e j j e jF a P b P c= + +                            (15) 

式中： ja 、 jb 、 jc 为火电机组 j 的运行成本系数； CON, ,
t

j eP 为火电机组 j 在 t 时段的电出力(MW)。 

3.2.2. 约束条件 
1) 功率平衡约束 
为保证系统的频率稳定，电负荷应时刻保持平衡。 

CON, , CHP, , , , L,
1 1 1

N M S
t t t t

i e j e WP k e e
i j k

P P P P
= = =

+ + =∑ ∑ ∑                             (16) 
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式中： , ,
t

WP k eP 为风电场 k 在 t 时段的电出力(MW)； ,
t

L eP 为 t 时段的电负荷需求(MW)。 
2) 火电、热电和风电机组电出力约束 

min max
CHP, , CHP, , CHP, ,

min max
CON, , CON, , CON,j,e

min max
, , , , , ,

t
i e i e i e

t
j e j e

t
WP k e WP k e WP k e

P P P

P P P

P P P

 ≤ ≤
 ≤ ≤


≤ ≤

                                  (17) 

式中： max
CHP, ,i eP 和 min

CHP, ,i eP 分别为热电联产机组 i 的电出力上下限； max
CON, ,j eP 和 min

CON, ,j eP 分别为火电机组 j 的电出

力上下限； max
, ,WP k eP 和 min

, ,WP k eP 分别为风电场 k 的电出力上下限。 
3) 热电机组热出力约束 

min max
CHP, , CHP, , CHP, ,

t
i h i h i hP P P≤ ≤                                    (18) 

式中： max
CHP, ,i hP 和 min

CHP, ,i hP 分别为热电联产机组 i 的热出力上下限。 
4) 热电联产机组热电耦合约束 

, CHP, , CHP, ,
t t

m i i h i i eC P K P+ ≤                                    (19) 

式中： ,m iC 为热电联产机组 i 在背压工况下的热电比； iK 为常数。 
5) 爬坡速率约束 

down 1 up
CHP, , CHP, , CHP, , CHP, ,

down 1 up
CON, , CON, , CON, , CON, ,

down 1 up
CHP, , CHP, , CHP, , CHP, ,

t t
i e i e i e i e

t t
j e j e j e j e

t t
i h i h i h i h

P T P P P T

P T P P P T

P T P P P T

−

−

−

− ∆ ≤ − ≤ ∆
− ∆ ≤ − ≤ ∆

− ∆ ≤ − ≤ ∆

                         (20) 

式中： up
CHP, ,i eP 和 down

CHP, ,i eP 分别为热电联产机组 i 电出力爬坡上下限； up
CON, ,j eP 和 down

CON, ,j eP 分别为火电机组 j 电出

力爬坡上下限； up
CHP, ,i hP 和 down

CHP, ,i hP 分别为热电联产机组 i 热出力爬坡上下限。 
6) 热网储热约束 
热网是一种特殊的储热装置，供热管道内部的热媒存储着大量的能量，为了使本文热网模型更接近

热网储热的实际情况，建立热网的储热模型约束如公式(21)和(22)所示。 

1
S, S, CHP, , L,

1

M
t t t t

h h j h h
j

P P P P−

=

= + −∑                                (21) 

式中： S,
t
hP 为热网在 t 时段的储热量； 1

S,
t
hP − 为热网在 1t − 时段的储热量； L,

t
hP 为用户在 t 时段的热负荷需求。 

min max
S, S, S,

t
h h hP P P≤ ≤                                    (22) 

式中： max
S,hP 和 min

S,hP 分别为热网储热的上下限。 
7) 需求响应约束 
需求响应约束包括分时电价约束和分时热价约束，如公式(2)至公式(12)所示。 

4. 算例分析 

算例系统如图 3 所示，包含一座热电厂，安装有两台热电联产机组；一座火电厂，安装有两台纯凝

火电机组，热电和火电总装机容量为 1000 MW，风电场装机容量为 440 MW，风电渗透率为 30.3%。电

负荷、风电数据采用吉林省某地区 2017 年 1 月份连续七日实测平均值，供热区域供暖面积为 7.12 mm2，

调度时段时间间隔 T∆ 取 15 min。 
各机组出力范围如表 1 所示。 
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热电联产机组经济运行参数如表 2 所示。 
火电机组煤耗参数如表 3 所示。 

4.1. 仿真分析 

基于本文建立的调度策略，应用 YALMIP 优化工具箱对上述算例进行计算，结果如图 4~图 10 所

示。 
图 4 和图 5 分别为本文调度策略和传统调度策略下的电负荷曲线以及热负荷曲线。可以看出在调度

模型中考虑分时电价和分时热价的作用后，用户对电价和热价的响应减小了电、热负荷的峰谷差。在电

负荷和热负荷各自的高峰时段，负荷需求均有一定程度的降低；而在电负荷和热负荷各自的低谷时段， 
 
Table 1. Electric and heat power output of each unit 
表 1. 各机组出力范围 

机组 装机容量(MW) 电出力调节范围(MW) 供热出力调节范围(MW) 

CON1 200 [100, 250] 0 

CON2 200 [100, 250] 0 

CHP1 300 [150, 400] [0, 500] 

CHP2 300 [150, 400] [0, 500] 

风电 440 [0, 440] 0 

 
Table 2. Economic operation parameters of CHP units 
表 2. 热电联产机组经济运行参数 

CHP α  β  γ  θ  δ  ξ  mC  K  

1 7.60 × 10−5 0.27 0.75 4.30 × 10−5 0.20 1.14 × 10−4 0.75 22.50 

2 7.80 × 10−5 0.20 0.75 5.20 × 10−5 0.20 1.20 × 10−4 0.75 22.50 

 
Table 3. Coal consumption parameters of CON units 
表 3. 火电机组煤耗参数 

CON a b c 

1 7.20 × 10−5 0.2292 14.618 

2 7.10 × 10−5 0.2705 11.537 

 

 
Figure 3. The sketch map of the simulation system 
图 3. 热电联产系统示意图 
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Figure 4. Electric load curves 
图 4. 电负荷曲线 

 

 
Figure 5. Heat load curves 
图 5. 热负荷曲线 

 
负荷需求均有一定程度的上升，说明在分时电价和分时热价对于负荷曲线起到了“移峰填谷”的效用。

特别是在电负荷的低谷时段，用户通过对电价的响应增加了电负荷需求，从而给予风电更大的上网空间，

可以有效地提高风电利用率。 
图 6 和图 7 分别为各火电机组及热电机组在本文调度策略和传统调度策略下的电出力曲线。图 8 为

热电联产机组的热出力曲线。由图分析可知，在融入需求响应后，热电联产机组在热负荷高峰时段电、

热出力均降低，而各机组电出力降低会给予风电更大的上网空间，从而提高风电的消纳率。在将分时电

价和分时热价应用于传统调度模型中后，除了热电联产机组 1 在热负荷低谷时段的热出力有所增加外，

其他各机组的电出力和热出力均降低，机组出力的降低自然也会降低整个系统的煤耗量，从而降低生产

成本。 
综合分析图 4~图 8 可以看出，在考虑分时电价和分时热价后，风电的上网空间得到提升。风电上网

空间的增加主要来自两个方面：一方面来自于低谷时段电负荷的增加，在需求响应的作用下，用户调整

了自身的用电行为，将更多的电负荷转移到电价较低的时段，而该时段恰好是风电资源最丰富的时段，

也是常规调度策略下弃风最为严重的调度时段，此时增加电负荷给予了风电更多上网机会，进而提高了

风电的消纳率；另一方面来自于热电机组出力的降低，由于热负荷高峰和电负荷低谷在时段上是重合的，

在实施分时热价后，热负荷高峰时段的热负荷需求有所降低，热电机组的热出力随之降低，同时热电机

组的电出力也降低，从而给予了风电上网的机会，提高风电利用率。 
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图 9 给出了热电联合系统的风电消纳情况，相比于传统调度策略，本文提出的调度策略提高了电负

荷低谷时段的风电出力，进而提高了热电联合系统的风电消纳能力。 

4.2. 计及需求响应的热电联合系统优化调度策略优越性分析 

本文提出的调度策略综合考虑了分时电价和分时热价，为分析本文调度策略的优越性，根据调度中

是否考虑分时电价和分时热价可分为四种调度策略，其中传统调度策略未考虑分时电价和分时热价，对

应策略 A，本文提出的调度策略对应策略 D。表 4 分别为各调度策略下的煤耗量、弃风电量和弃风率。 
从表 4 可以看出，在实施分时电价和分时热价后，系统的煤耗量下降了 1.32%，这对于一个大规模

电力系统而言将是一笔相当可观的成本节约；弃风率下降了 6.07%，在一定程度上增加了风电的上网空

间。 
图 10 为各调度策略下的弃风曲线。 
分析表 4 和图 10 可知，相较于其他三种调度策略，本文提出的调度策略下煤耗量和弃风率都是最低

的，说明本文提出的调度策略在降低生产成本和提高风电消纳能力两方面均有一定的作用。 
 

 
Figure 6. Electric power output curves of CON units 
图 6. 火电机组电出力曲线 

 

 
Figure 7. Electric power output curves of CHP units 
图 7. 热电机组电出力曲线 
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Figure 8. Heat power output curves of CHP units 
图 8. 热电机组热出力曲线 

 

 
Figure 9. Electric power output curves of wind farm 
图 9. 风电场出力曲线 

 

 
Figure 10. Wind power curtailment curves under 4 strategies 
图 10. 4 种策略下的弃风曲线 

 
Table 4. The quantity of coal consumption and wind power curtailment under 4 strategies 
表 4. 4 种调度策略下的煤耗量、弃风电量及弃风率 

调度策略 是否考虑分时电价 是否考虑分时热价 煤耗(t) 弃风电量(MWh) 弃风率 

A 否 否 10,042.0 2975.8 43.04% 

B 是 否 9948.9 2655.3 38.41% 
C 否 是 10,008.0 2863.2 41.42% 

D 是 是 9918.5 2555.8 36.97% 
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5. 结论 

针对我国北方地区供暖季弃风严重的问题，建立了基于需求价格弹性的电负荷、热负荷响应模型，

提出了计及需求响应的热电联合系统优化调度策略，并与传统调度策略进行对比，结合算例分析结果，

得到以下结论： 
1) 将电价和热价作为优化控制变量建立的电、热负荷需求响应模型能够改变用户的用电、用热行为，

使得用户将自身的部分负荷需求调整到电价或者热价较低的时段，从而减小电、热负荷曲线的峰谷差。

在需求响应的作用下，电价较低时段的电负荷得到增长，热价较高时段的热负荷需求降低，这就从增加

电负荷和降低热电机组出力两个角度增大了风电上网空间，能够有效提高系统的风电消纳能力。 
2) 与其他 3 种调度策略比较，考虑电、热需求响应的热电联合系统调度策略降低了系统煤耗量，使

得系统经济性更佳，这对热电联合调度具有较强的现实意义。 
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